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ADEGUAMENTI ELETTRICI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
AVANQUADRI DI FORNITURA EDIFICIO INFOPOINT

IMPIANTO ELETTRICO
FORNITURE E AVANQUADRI DI FORNITURA
PLANIMETRIA DI IMPIANTO

Comune di Capriate San Gervasio
P.za della Vittoria, 4, 24042 Capriate San Gervasio BG
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Corrente continua CEI 3-14

Riferimento
normativoCORRENTI E TENSIONI

Polarità positiva e negativa CEI 3-14

Mediano CEI 3-14

Corrente alternata CEI 3-14

Neutro CEI 3-14

Corrente raddrizzata con
componente alternata (se è
necessario distinguere da una
corrente continua livellata)

CEI 3-14

Riferimento
normativoTRASFORMATORI

Segno grafico generale CEI 3-18

Trasformatore a due avvolgimenti
con schermo
Trasformatore d'isolamento

CEI 3-18
CEI 14-6

Trasformatore di sicurezza CEI 14-6

Riferimento
normativoCONVERTITORI DI POTENZA

Segno grafico generale CEI 3-14
CEI 3-18

Raddrizzatore CEI 3-18

Convertitore di corrente continua
in alternata (invertitore, inverter) CEI 3-18

Raddrizzatore a due semionde CEI 3-18

Riferimento
normativoGENERATORI E MOTORI

Generatore - Segno grafico
generale CEI 3-18

Generatore rotante CEI 3-18

Motore - Segno grafico generale CEI 3-18

Motore asincrono trifase con
rotore in corto circuito (a gabbia) CEI 3-18

Motore asincrono trifase con
rotore avvolto CEI 3-18

Riferimento
normativoPILE E ACCUMULATORI

Elemento di pila o di accumulatore CEI 3-18

Elemento di pila o di accumulatore CEI 3-18

G
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M

M
3

M
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Riferimento
normativoCONDUTTORI E LINEE

Linea o conduttore (segno grafico
generale). Per indicare il tipo di
utilizzazione della linea (se diverso
dal trasporto di energia elettrica)
si impiegano i seguenti simboli:
F - telefonia
T - trasmissione dari e telegrafia
V - canale video
S - canale audio (televis. o
radiodiffus.)

CEI 3-15

F
CEI 3-22

Linea sotterranea CEI 3-23

Linea aerea CEI 3-23

Linea su supporto a muro CEI 3-23 (*)

Riferimento
normativoCONDUTTURE

Condotto, canalizzazione.
Può essere indicato il numero dei
conduttori e/o la sezione della
conduttura

CEI 3-236

Conduttura a parete CEI 3-23
(*)

Conduttura in tubo protettivo
incassato.
Possono essere indicati sezione e
numero dei conduttori

CEI 3-23
(*)

2x1.5 Ø 16

Conduttura in canaletta o su
passerella

CEI 3-23
(*)

Conduttura in sbarra protetta
(condotti sbarre)

CEI 3-23
(*)

Conduttura ascendente CEI 3-23
(*)

Conduttura discendente CEI 3-23

Conduttura verticale passante CEI 3-23

Quadro di distribuzione
(rappresentato con 5 condutture) CEI 3-23

Cassetta - Segno grafico generale CEI 3-23

Cassetta di connessione CEI 3-23

Cassetta terminale di allacciamento
d'utente CEI 3-23

Scatola per frutti. E' possibile
indicare i dispositivi da installare
nella scatola (v. esempio)

CEI 3-23
(*)

10 16

Quadro di segnalazione luminosa CEI 3-23
(*)

Riferimento normativo
MESSA A TERRA E A MASSA

EQUIPOTENZIALITA'

Terra - Segno grafico generale CEI 3-14

Terra di protezione CEI 3-14

Terra - Segno grafico generale CEI 3-14

Terra senza rumore CEI 3-14

Massa (telaio) CEI 3-14

m m

m m

m m

Apparecchio telegrafico emittente CEI 3-21

Ricevitore di telecopia (facsimile) CEI 3-21

Riferimento
normativoTRASDUTTORI

Microfono - segno grafico generale CEI 3-21

Altoparlante - segno grafico
generale CEI 3-21

Segno grafico generale CEI 3-21

Riferimento
normativoAPPARECCHI TELEFONICI

Riferimento
normativoINTERRUTTORI

Interruttore - Segno grafico
generale CEI 3-23

Interruttore con lampada spia CEI 3-23

Interruttore unipolare a tempo di
chiusura limitato CEI 3-23

Interruttore bipolare CEI 3-23

Interruttore automatico (di piccola
potenza)

CEI 3-23
(*)

Interruttore automatico magnetotermico e
differenziale bipolare CEI 3-23 (*)

I >, θ , I d

Commutatore unipolare (ad es. per differenti gradi di
illuminazione) CEI 3-23

Deviatore unipolare CEI 3-23

Invertitore CEI 3-23

Variatore d'intensità luminosa CEI 3-23

Interruttore unipolare a tirante CEI 3-23

Pulsante normale (a) e a tirante (b) CEI 3-23

a b

Pulsante luminoso CEI 3-23

Pulsante ad accesso protetto (con
coperchio di vetro, ecc.) CEI 3-23

Temporizzatore CEI 3-23t'

Interruttore orario CEI 3-23

Controllo di ronda o dispositivo di
blocco elettrico con serratura CEI 3-23

Riferimento
normativoPRESE

Presa multipla rappresentata con
tre uscite CEI 3-233

Presa con contatto per conduttore
di protezione CEI 3-23

Presa di sicurezza CEI 3-23

Presa con interruttore unipolare CEI 3-23

Presa con interruttore unipolare
interbloccato CEI 3-23

Presa con trasformatore
d'isolamento (per es. prese per
rasoio)

CEI 3-23

Presa per telecomunicazioni - Segno
grafico generale. Per distinguere le
differenti prese per
telecomunicazioni si usano i simboli
seguenti:

TP = telefono TV = televisione
M = microfono TX = telex

= altoparlante FD = filodiffusione
FM = modulazione di frequenza

CEI 3-23

T

Riferimento
normativo

INSTALLAZIONI PER
ILLUMINAZIONE

Punto luce, rappresentato con
conduttura CEI 3-23

Lampada - Segno grafico generale.
Per precisare il tipo di lampada
mettere vicino al segno una delle
seguenti indicazioni:

Ne = neon IN = incandescenza
Xe = xenio EL = elettroluminiesc.
Na = vapore ARC = arco

  di sodio FL = fluorescenza
Hg = mercurio IR = infrarosso
I = iodio UV = ultravioletto

LED = diodo
  elettrolumin.

CEI 3-20

Punto luce a parete, rappresentato
con conduttura CEI 3-23

Apparecchio d'illuminazione a tubi
fluorescenti - Segno grafico
generale.

Esempi:

Apparecchio d'illuminazione a tre tubi
fluorescenti

Apparecchio d'illuminazione a 5 tubi
fluorescenti

CEI 3-23

5

Proiettore - Segno grafico generale CEI 3-23

Proiettore a fascio stretto CEI 3-23

Proiettore a fascio largo CEI 3-23

Apparecchio ausiliario per lampada a
scarica. (Utilizzato solo quando il
dispositivo non è incorporato
nell'apparecchio di illuminazione)

CEI 3-23

Apparecchio di illuminazione di
sicurezza su circuito speciale CEI 3-23

Apparecchio di illuminazione di
sicurezza su circuito speciale CEI 3-23

Riferimento
normativo

LAMPADA E DISPOSITIVI DI
SEGNALAZIONE

Lampada di segnalazione - Segno
grafico generale. Se si vuole
indicare il colore della lampada, si
mette vicino al segno una delle
seguenti indicazioni:

RD = rosso YE = giallo
GN = verde BU = blu
WH = bianco

CEI 3-20

Lampada di segnalazione lampeggiante CEI 3-20

Indicatore ottico a comando
elettromagnetico CEI 3-20

Tromba elettrica
Clacson CEI 3-20

Suoneria CEI 3-20

Suoneria ad un colpo CEI 3-20

Sirena CEI 3-20

Ronzatore o cicala CEI 3-20

Fischio con comando elettrico CEI 3-20

Riferimento
normativoAPPARECCHI VARI

Scalda acqua
(rappresentato con conduttura
elettrica)

CEI 3-23

Ventilatore
(rappresentato con conduttura
elettrica)

CEI 3-23

Orologio marca tempo CEI 3-23

Suoneria ad un colpo CEI 3-23

Interfono
Citofono CEI 3-23

Ricevitore televisivo CEI 3-23

Videocitofono CEI 3-23

Trasformatore di corrente TA CEI 3-18

Riferimento
normativoSTRUMENTI DI MISURA

Strumento indicatore CEI 3-20*

Strumento registratore CEI 3-20*

Strumento integratore
Contatore di energia
elettrica

CEI 3-20*

L'asterisco
deve essere
sostituito dal
simbolo
letterale della
grandezza
misurata:
V - tensione
A - corrente
W - potenza
kWh - energia
var - potenza
reattiva
cosφ

Trasformatore di tensione TV CEI 3-18

Voltmetro CEI 3-20

Contatore di energia attiva (Wattorametro) CEI 3-20

Contattore ad apertura automatica
con fusibile, funzionante per
effetto termico

CEI 3-19
(*)

V

Wh

IMPIANTO DISTRIBUZIONE FM ILLUMINAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA -
EMERGENZA IMPIANTI DI TERRA

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE IMPIANTI SPECIALI

Riferimento
normativoOROLOGI ELETTRICI

Orologio (e orologio
secondario) - segno grafico
generale

CEI 3-20

Orologio principale CEI 3-20

Orologio con contatto CEI 3-20

Orologio con contatto°C

Wh

Wh

FM ESTERNO

FMESTERNO

FM
ESTER

N
O

CONTATORE FORNITURA INFOPOINT

AVANQUADRO ESISTENTE FORNITURA INFOPOINT

FM ESTERNO

NUOVO QUADRO SCARICATORI FORNITURA INFOPOINT

CONTATORE FORNITURA ALTRA UTENZA

NUOVO AVANQUADRO ALTRA UTENZA

LINEA AEREA ALTRA FORNITURA
PROPRIETA' DEL DISTRIBUTORE
NON SOGGETTA A QUESTO PROGETTO

LINEA ESISTENTE  3F+N
ALLA DISTRIBUZIONE ESISTENTE
ALIMENTAZIONI ALTRA UTENZA
NON SOGGETTO A QUESTO PROGETTO

LINEA ESISTENTE INTERRATA
FORNITURA INFOPOINT
NON SOGGETTA A QUESTO PROGETTO

QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE ESISTENTE INFOPOINT
NON SOGGETTO A QUESTO PROGETTO

ATRIO

Dep.

Disimpegno

Teatro

Locale
caldaia

5

6

Scuola

WC

WC

rampa accesso disabile

Wh

FM ESTERNO

CONTATORE FORNITURA ZONA ADIBITA ASILO

NUOVO QUADRO SCARICATORI ZONA ADIBITA ASILO

FM ESTERNO

AVANQUADRO ESISTENTE FORNITURA ZONA ADIBITA ASILO
E GENERALE DISTRIBUZIONE NON SOGGETTA A QUESTO
PROGETTO

Piano rialzato Piano semiinterrato
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