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COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
Provincia di Bergamo

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
INFOPOINT IN CRESPI D’ADDA – CAPRIATE SAN GERVASIO 

Relazione tecnica 

Documento 
RT67_Protezione contro i fulmini 
Data Redatto Verificato Approvato 
06/12/2024 Per.Ind. Vittore Bogni
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2 SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

Questo documento contiene la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine con riferimento 
all'impianto elettrico. 

 

3 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme: 

 CEI EN 62305-1 
Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali (Febbraio 2013) 

 CEI EN 62305-2 
Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio (Febbraio 2013) 

 CEI EN 62305-3 
Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 
(Febbraio 2013) 

 CEI EN 62305-4 
Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture (Febbraio 
2013) 

 CEI 81-29 
Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305 (Maggio 2020) 

 CEI EN IEC 62858 
Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali (Maggio 2020) 
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4 DATI INIZIALI 

4.1 IDENTIFICAZIONE EDIFICIO 
 

La struttura è identificata in Crespi d’Adda nel Comune di Capriate San Gervasio. 

Coordinate in formato decimale (WGS84) 

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi - Via Gioacchino Rossini  

Latitudine: 45,598181 

Longitudine: 9,535771 

 

 

4.2 DENSITÀ ANNUA DI FULMINI A TERRA 
La densità annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura 
vale Ng = 4,22  fulmini/km² anno. 

ALLEGATO 1 – ATTESTATO VALORE DI Ng (CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858) 

4.3 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
Le dimensioni massime della struttura sono: 
Lunghezza (m): 35     Larghezza (m): 35     Altezza (m): 20 
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La struttura è in un'area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD=0,50) 

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: altro 

Il rischio di incendio è: ridotto (rf = 0,001) 

Misure di protezione antincendio previste: manuali (rp = 0,5) 

La struttura, in caso di fulminazione, non presenta pericoli particolari per l'ambiente (incluso il rischio 
di contaminazione) e le strutture circostanti, inoltre: 

 non presenta pericolo di esplosione; 

 non contiene apparecchiature dal cui funzionamento dipende direttamente la vita delle 
persone (ospedali e simili); 

 non è utilizzata come museo (o simili) né per servizi pubblici di rete (TLC, TV, distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua). 

La struttura non è dotata di un impianto di protezione contro i fulmini (LPS) 
Per valutare la necessità della protezione contro il fulmine sono stati calcolati, in accordo con la norma 
CEI EN 62305-2 e relativa guida di applicazione CEI 81-29, il rischio perdita di vite umane (R1) e la 
frequenza di danno (F). 
 

4.4 DATI RELATIVI ALLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE E RELATIVI CIRCUITI 
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche e relativi circuiti: 

L1 – Linea 1 – LINEA PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE 
Tipo di linea: energia interrata 
Numero di conduttori: 4 
Trasformatore MT/BT ad arrivo linea: assente (CT=1,0) 
Lunghezza: 180 (m) 
Percorso della linea in: città (CE=0,5) 
Tensione di tenuta a impulso delle apparecchiature Uw: 1000 (V) 
Caratteristiche circuito: 
Distanza tra conduttori attivi e PE: 0,005 (m) 
Lunghezza verticale: 80 (m) 
Lunghezza orizzontale: 80 (m) 
 
L2 – Linea 2 – LINEA SECONDARIA PER SERVIZI LIMITATI ED ACCESSORI 
Tipo di linea: energia aerea 
Numero di conduttori: 4 
Trasformatore MT/BT ad arrivo linea: assente (CT=1,0) 
Lunghezza: 180 (m) 
Percorso della linea in: città (CE=0,5) 
Tensione di tenuta a impulso delle apparecchiature Uw: 1000 (V) 
Caratteristiche circuito: 
Distanza tra conduttori attivi e PE: 0,005 (m) 
Lunghezza verticale: 20 (m) 
Lunghezza orizzontale: 20 (m) 
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5 CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA E DEL NUMERO DI 

EVENTI PERICOLOSI PER LA STRUTTURA E LE LINEE 

ELETTRICHE ESTERNE 
L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente come indicato 
nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.  

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 0,020935 km² 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 0,04417 

L’area di raccolta AL di ciascuna linea elettrica esterna è stata valutata analiticamente come indicato 
nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4. 

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) delle linee: 

L1 – Linea 1 
AL = 0,0072 km² 
 
L2 – Linea 2 
AL = 0,0072 km² 
 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) delle linee: 

L1 – Linea 1 
NL = 0,007596 
 
L2 – Linea 2 
NL = 0,015192 
 
Area di raccolta per fulminazione indiretta (AI) delle linee: 

L1 – Linea 1 
AI = 0,72 km² 
 
L2 – Linea 2 
AI = 0,72 km² 
 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta (NI) delle linee: 

L1 – Linea 1 
NI = 0,7596 
 
L2 – Linea 2 
NI = 1,5192 
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6 CALCOLO DEL RISCHIO E DELLA FREQUENZA DI DANNO 

6.1 CALCOLO DEL RISCHIO PERDITA DI VITE UMANE (R1) 
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati. 

RA = 4,4172E-6 
RB = 1,1043E-7 
RU = 2,2788E-6 
RV = 5,6970E-8 
Totale = 6,8634E-6 
 
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 6,8634E-6 

6.2 ANALISI DEL RISCHIO R1 
Il valore totale del rischio R1 è inferiore o uguale a quello tollerabile stabilito dalla norma CEI EN 
62305-2 (RT = 1,0000E-5). 

6.3 CALCOLO DELLA FREQUENZA DI DANNO (F) 
I valori della frequenza di danno sono di seguito indicati: 

L1 – Linea 1 
F = 0,81 
 
L2 – Linea 2 
F = 1,58 
 

6.4 ANALISI DELLA FREQUENZA DI DANNO (F) 
I valori della frequenza di danno sono superiori al limite tollerabile stabilito dalla guida CEI 81-29 (FT = 
1). 
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7 CONCLUSIONI 
L'impianto elettrico presenta una frequenza di danno inaccettabile. 

 

Per ridurre la frequenza di danno, installare SPD ad arrivo linea sulle seguenti linee: L2 

Vista la mancanza totale di SPD nell’impianto si consiglia l’installazione degli stessi, non solo 
obbligatoriamente su linea L2 ma anche sulla linea principale L1 

 

 

8 APPENDICE A – ULTERIORI DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO 
Tipo di pavimentazione: vegetale/cemento (rt = 0,01) 
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna 
 
Valori medi delle perdite per la struttura  
Perdita per tensioni di contatto e di passo (interno ed esterno struttura) Lt = 0,01 
Perdita per danno fisico Lf = 0,001 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Per. Ind. Vittore Bogni 
Ordine dei Periti Industriali di Bergamo n° 1593 
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VALORE DI NG

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)

NG = 4,22  fulmini / (anno km2)

POSIZIONE

Latitudine: 45,598181° N

Longitudine: 9,535771° E

INFORMAZIONI

Il valore di NG è riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E' 
responsabilità dell'utente verificare l'affidabilità degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi 
inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.
I valori di NG derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle 
conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
Il valore di NG dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere più valori di NG.
Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di NG a causa della natura discreta della mappa 
ceraunica.
I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla norma CEI EN IEC 62858 per essere utilizzati 
nella analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
I valori di NG forniti sono di proprietà di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, è vietata la raccolta e 
la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

VALIDITA' TEMPORALE

Il valore di NG riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere 
rivalutato a partire dal 1° gennaio 2029.

Data 10/12/2024

TNE srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - info@tne.it - www.tne.it
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Coordinate in formato decimale (WGS84)

Indirizzo: Coordinate manuali

Latitudine: 45,598181

Longitudine: 9,535771

TNE srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - info@tne.it - www.tne.it
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