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Per. Ind. Vittore Bogni

Studio di progettazione elettrica

Denominazione

ADEGUAMENTI ELETTRICI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
AVANQUADRI DI FORNITURA EDIFICIO INFOPOINT / ASILO

Oggetto

IMPIANTO ELETTRICO
FORNITURE E AVANQUADRI DI FORNITURA
SCHEMA ELETTRICO AVANQUADRO DI FORNITURA ALTRA UTENZA

Committente
Comune di Capriate San Gervasio
P.za della Vittoria, 4, 24042 Capriate San Gervasio BG

Utenza
Infopoint Crespi d'Adda
Corso Manzoni, 18, Localita Crespi d'Adda
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Dati Tecnici

Tensione nominale Un 400Vac

Corrente nominale In 63A

Corrente nominale di c.to c.to Icc 10kA

Tensione circuiti ausiliari Comando Uaux. /

Servizi Userv. /

Grado di protezione esterno IP56

Grado di protezione interno 1P20

Sistema di distribuzione TRIFASE

Tipo di sistema TT
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GENERALE SCARICATORE AL QUADRO DI
UTENZA AVANQUADRO SOVRATENSIONE DISTR. PRINCIPALE
POTENZA NOMINALE
CORRENTE D'IMPIEGO
Tipo-Marca
INTERRUTTORE Poli x In 4x63A - C
Soglia Id (A) 0.3A
P.l. (KA) 10kA
FUSIBILE Tipo (In)
Tipo-Marca
CONTATTORE Portata
Taratura
Tipo-Marca
RELE' Portata
Tens. bobina
SIGLATURA Ingresso
Uscita
SIGLA LINEA
Tipo ESISITENTE ESISITENTE
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